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DESCRIPCIÓ DEL RISC 
 
Adreça 
Carrer de Sant Adrià 20, recinte Fabra i Coats, edifici C.  
08030 Barcelona 
 
5ŜǎŎǊƛǇŎƛƽ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŀǘ 
[Ω!ǘŜƴŜǳ [ΩIŀǊƳƻƴƛŀ Şǎ ǳƴ equipament  social i cultural de proximitat que ocupa un dels edificis 
rehabilitats del recinte fabril de Fabra i Coats. 
 
[ΩŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘ ŜǎǘŁ ŘŜǎǘƛƴŀǘ ŀ ŀŎƻƭƭƛǊΣ ŦŀŎƛƭitar i desenvolupar activitats i propostes adreçades a les 
entitats, veïnes i veïns, orientades a transformar la realitat, a dinamitzar i desenvolupar el teixit 
social, cultural i de lleure, a empoderar i promocionar la vida associativa i col·lectiva.  
 
Amb una superfície total de 2.175 metres quadrats, consta de quatre plantes amb una habilitació 
ŘΩŜǎǇŀƛǎ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀŘŀ ǇŜǊ ŀ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ŦǳƴŎƛƻƴǎΣ ŀƳō ƭŜǎ ŘƻǘŀŎƛƻƴǎ ǘŝŎƴƛǉǳŜǎ ƛ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŀǊƛ 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŜƴǘǎΥ ǘŀƭƭŜǊǎΣ ŀǳƭŜǎΣ ǎŀƭŀ ǇƻƭƛǾŀƭŜƴǘΣ ŜǎǇŀƛ ŜȄǇƻǎƛǘƛǳΣ ōǳŎǎ ŘΩŀǎǎŀƛƎΣ ǎŀƭŀ ŘΩƛƴŦƻǊƳŁǘƛŎŀΣ 
despatxos, espai de trobada, etc. 
 
Accessos 
 El recinte Fabra i Coats compta amb dos accessos pel carrer Sant Adrià i un accés pel carrer 
Parellada. 
 

Carrers circumdants Vials Accessos Accés de vehicles 

Carrer de Sant Adrià 20 1 2 Si 

Carrer Perallada 1 1 Si 

 
 



 

PLA DôEMERGĈNCIES 

Document 1: Avaluació del risc 
Rev.: 2 

 

Realitzat per:  SePrA, SCCL Data:  16/12/2016 3 de 30 

 

 
 
 
 
 
 
Accessos carrer Sant Adrià: 
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Accés carrer Perallada 

  
 
5ŜǎŎǊƛǇŎƛƽ ŘŜ ƭΩŜŘƛŦƛŎƛ 
 

Planta Superfície Ús General 

Baixa 556 m² 
!ǘŜƴŎƛƽ ŀƭ ǇǵōƭƛŎΣ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƛƽΣ ŜǎǇŀƛ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀƭΣ ǎŀƭŀ ŘΩŜȄǇƻǎƛŎƛƻƴǎΣ 
magatzem i  bar cafeteria. 

Primera 550 m² Aules, tallers, aula TIC i magatzem. 

Segona 551 m² Administració, Aules, tallers i taller de cuina. 

Tercera 515 m² 
.ǳŎǎ ŘΩŀǎǎŀƛƎΣ ŜǎǇŀƛ WƻŜ CƻǊƎŀ όǘŜŀǘǊŜΣ Ȋƻƴŀ ŘŜ ōŀƭƭύΣ ŎŀƳŜǊƛƴƻΣ 
instal·lacions, sales de màquines. 

 
 
Accessos i sortides dŜ ƭΩŜdifici 
 

Planta Sortida Direcció   Fins a Amplada útil 

Baixa SE1 Accés i sortida Recepció ς Hall 1,80 cm 

Baixa SE2 Accés i sortida Bar ς cafeteria 1,50 cm 

Baixa SE3 Sortida Zona comú recinte Coats 1,40 cm 

Baixa SE4 Sortida Zona comú recinte Coats 1,33 cm 

Baixa SE5 Sortida coordinació Zona comú recinte Coats 1,33 cm 
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!ŎŎŜǎǎƻǎ ŀ ƭΩŜŘƛŦƛŎƛ 

 
 
 
Elements de comunicació vertical 
 
Escales:   El centre disposa de dues escales que comuniquen les diferents plantes, una a ƭΩŀŎŎŞǎ 
principal i una a la part posterior. 
Ascensors:  El centre de treball disposa de tres ascensors, dos al hall principal i una a la part 
ǇƻǎǘŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭΩŜŘƛŦƛŎƛΦ  
Altres:  ¢ŀƴǘ ƭΩŀǎŎŜƴǎƻǊ ŎƻƳ ƭŜǎ ŜǎŎŀƭŜǎ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊǎΣ ŘŜǎŜƳōƻǉǳŜƴ ŀ ƭŀ Ǉƭŀƴǘ ōŀƛȄŀ a la sortida SE4. 
9ƭǎ ŀǎŎŜƴǎƻǊǎ ŎƻƳǇǘŜƴ ŀƳō ǎŜƴȅŀƭƛǘȊŀŎƛƽ ŘŜ ǇǊƻƘƛōƛŎƛƽ ŘΩǳǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛΦ  [Ŝǎ ŜǎŎŀƭŜǎ Ŝǎǘŀƴ 
sectoritzades i compten amb portes talla foc a totes les plantes.  
¢ŀƴǘ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜǎ ŘŜ ǎƻǊǘƛŘŀ ŘŜ ƭΩŜŘƛŦƛŎƛ ŎƻƳ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜǎ ŘŜ ǎŜŎǘƻǊƛǘȊŀŎƛƽ ŘŜ ƭŜǎ Řiferents plantes 
compten amb barres antipànic.  
[Ŝǎ ǇƻǊǘŜǎ ŘŜ ƭΩŀŎŎŞǎ нΣ ǎΩƻōǊŜƴ ŎŀǇ ŀ Řƛƴǎ ƛ ƴƻ ŎƻƳǇǘŜƴ ŀƳō ōŀǊǊŜǎ ŀƴǘƛǇŁƴƛŎΦ  
 
 
Observacions 
 
9ƴ Ŏŀǎ ǉǳŜ Ŝƭ ǊŜŎƛƴǘŜ CŀōǊŀ ƛ /ƻŀǘǎ ǘƛƴƎǳƛ ǳƴ Ǉƭŀ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ o ǳƴ Ǉƭŀ ŘΩŀǳǘƻǇǊƻǘŜŎŎƛó, ǎΩƘŀǳǊŁ ŘŜ 
valorar la pƻǎǎƛōƛƭƛǘŀǘ ŘΩƛƴŎƻǊǇƻǊŀǊ Ŝƭ ǇǊŜǎŜƴǘ Ǉƭŀ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ Řƛƴǎ Ŝƭ Ǉƭŀ ƎŜƴŜǊŀƭ ŘŜƭ ǊŜŎƛƴǘŜΦ  
 
Es recomanable que les escales comptin amb bandes antilliscants. 
 

1 

2 

3 
4 

5 
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AVALUACIÓ DEL RISC 
 
!ƴŁƭƛǎƛ ŘŜ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛŎƛƻƴǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΦ 
 
5ƛǎǘŁƴŎƛŜǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΦ 
La distància màxƛƳŀ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΣ Ŝƴ ǘƻǘŜǎ ƭŜǎ ǎƛǘǳŀŎƛƻƴǎ Şǎ ƛƴŦŜǊƛƻǊ ŀ 45 m. (distància màxima per a 
edificis de RISC BAIX: 50 m). 
 
Número de sortides. 
El centre de treball disposa de 5 sortides, totes a la planta baixa. 
 
!ƳǇƭŀŘŀ ŘŜ ƭΩŜǎŎŀƭŀΦ 
[ΩŀƳǇƭŀŘŀ ŘŜ ƭes dues escales es considera suficient (140 cm ǇŜǊ ŀ ƭΩŜǎŎŀƭŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ƛ мпл ǇŜǊ ŀ 
ƭΩŜǎŎŀƭŀ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊ) 
 
/"[/¦[ 5Ωh/¦t!/Lj 59[ /9b¢w9 
 
Metres quadrats dels diferents espais del centre dΩŀŎƻǊŘ ŀƳō Ŝƭ ǇǊƻƧŜŎǘŜ ŘΩŜȄŜŎǳŎƛƽ ŘŜ ǊŜƘŀōƛƭƛǘŀŎƛƽ ŘŜ 

ƭΩŜŘƛŦƛŎƛ / ŘŜƭ ŎƻƳǇƭŜȄ CŀōǊŀ ƛ Coats de Juliol del 2013. 

/ŁƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩNƴŘŜȄ ŘΩƻŎǳǇŀŎƛƽ ƛ ŀŦƻǊŀƳŜƴǘ ŘΩŀŎƻǊŘ ŀƳō Ŝƭ 5ƻŎǳƳŜƴǘ .ŁǎƛŎ {L ŘŜ {ŜƎǳǊŜǘŀǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩLƴŎŜƴŘƛ ŘŜƭ 

/ƻŘƛ ¢ŝŎƴƛŎ ŘŜ ƭΩ9ŘƛŦƛŎŀŎƛƽΣ ƛ ŀƳō ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽ ŘŜ ƭŀ ǳǘƛƭƛǘȊŀŎƛƽ ǊŜŀƭ ŘŜƭǎ ŜǎǇŀƛǎ ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀŘŀ ǇŜƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭ 

del centre. 

PLANTA BAIXA 

ESPAI 
METRES 

QUADRATS 
ÚS 

INDEX 
OCUPACIÓ 

AFORAMENT 

Informació 14 Administratiu 10 2 

Despatx A 7 Administratiu 10 1 

Sala reunions 27 Aula 1.5 18 

Estació 
transformadora 

27 Instal·lacions 0 - 

Magatzem 34 Magatzem 40 1 

Magatzem exterior 34 Magatzem 40 1 

{ŀƭŀ ŘΩŜȄǇƻǎƛŎƛƻƴǎ 54 

Museu, 
galeria, 

exposicions, 
etc. 

2 27 

Espai de relació 150 
Públic de peu 

bars, 
cafeteries, etc. 

1 150 

Coordinació F&C 25 Administratiu 10 3 

Serveis 27 Serveis 3 9 

   TOTAL 212 
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PRIMER PIS 

ESPAI 
METRES 

QUADRATS 
ÚS 

INDEX 
OCUPACIÓ 

AFORAMENT 

Taller 11 28 Aula 1.5 19 

Taller 12 29 Aula 1.5 20 

Taller 13 29 Aula 1.5 20 

Taller 14 30 Aula 1.5 20 

Taller15 32 Aula 1.5 22 

Taller16 26 Aula 1.5 18 

Taller17 26 Aula 1.5 18 

Taller18 26 Aula 1.5 18 

Aula 11 33 Aula 1.5 22 

Aula 12 31 Aula 1.5 21 

Magatzem 2 28 Magatzem 40 1 

Aula TiC 45 Aula 1.5 30 

Serveis 21 Serveis 3 7 

   TOTAL 236 

 

SEGON PIS 

ESPAI 
METRES 

QUADRATS 
ÚS 

INDEX 
OCUPACIÓ 

AFORAMENT 

Despatx 1 27 
Administratiu / 

reunió 
5 5 

Despatx 2 20 
Administratiu / 
reunió 

5 4 

Despatx 3 20 
Administratiu / 
reunió 

5 4 

Despatx 4 20 
Administratiu / 
reunió 

5 4 

Despatx 5 19 
Administratiu / 
reunió 

5 4 

Espai de gestió 26 
Administratiu / 
reunió 

5 5 

Direcció 12 Administratiu  10 2 

Sala de reunions 10 Aula 1.5 6 

Taller 21 30 Aula 1.5 20 

Taller 22 32 Aula 1.5 21 

Taller de cuina 52 Aula 1.5 35 

Taller 23 26 Aula 1.5 17 

Aula 21 45 Aula 1.5 30 

Aula 22 28 Aula 1.5 19 

Serveis 21 Serveis 3 7 

   TOTAL 183 
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TERCER PIS 

ESPAI 
METRES 

QUADRATS 
ÚS 

INDEX 
OCUPACIÓ 

AFORAMENT 

Buc 1 35 
Assaig 

música/ 
Tallers 

4 9 

Buc 2 20 
Assaig 

música/ 
Tallers 

4 5 

Buc 3 22 
Assaig 

música/ 
Tallers 

4 6 

Distribuïdor Joe Forga 43 Vestíbul 2 23 

Distribuïdor Bucs 11 Vestíbul 2 6 

Espai Joe Forga (zona 
assistents) 

120 
Seients 

Tants com 
seients 

Tants com seients 

Públic de peu 0.5 240 

Espai Joe Forga (zona 
escenari) 

38 Us múltiple 1 38 

aŀƎŀǘȊŜƳ ŘΩŀǘǊŜȊȊƻ 20 Magatzem 40 1 

Camerino 20 Camerino 2 10 

Instal·lacions 40 Instal·lacions 0 - 

Cambra instal·lacions 
exterior 

49 Instal·lacions 0 - 

Serveis 43 Serveis 3 15 

   TOTAL 353 

 

 

PLANTA OCUPACIÓ 
Planta baixa 212 

Primer pis 236 

Segon pis 183 

Tercer pis 353 

TOTAL 984 

 
 
OBSERVACIONS 
9ƴ ŎŀǇ ŎŀǎΣ ǎΩƘŀƴ ŘŜ ǎǳǇŜǊŀǊ Ŝƭǎ ŀŦƻǊŀƳŜƴǘǎ ƛƴŘƛŎŀǘǎ ŘŜƭǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘǎ ŜǎǇŀƛǎ ǎŜƳǇǊŜ ǉǳŜ ŀǉǳŜǎǘǎ ŜǎǘƛƎǳƛƴ 
destinats a les activitats contemplades en el present document. 
En cap cas totes les dependències del centre estan  ocupades al mateix temps.  
tŜǊ ŀ ŀǉǳŜƭƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƛ ŜǎǇŀƛǎ ƻƴ ƭΩƻŎǳǇŀŎƛƽ Şǎ ŘΩǳǎǳŀǊƛǎΣ όŀǳƭŜǎΣ ǘŀƭƭŜǊǎΣ ōǳŎǎΣ ŜǘŎΦύ Ŝs recomana indicar a 
ƭΩŜƴǘǊŀŘŀ ƭΩŀŦƻǊŀƳŜƴǘ ƳŁȄƛƳ ŘΩŀǉǳests.
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MITJANS TÈCNICS DE PROTECCIÓ 
 
aƛǘƧŀƴǎ ¢ŝŎƴƛŎǎ ŘΩŜȄǘƛƴŎƛƽ ƛ ŘŜǘŜŎŎƛƽ 

Instal·lació 
Instal·lacions 

necessàries (CTE) 
/ǊƛǘŜǊƛǎ ŘΩŜȄƛƎŝƴŎƛŀ 

Disponible 
Ŝƴ ƭΩŜŘƛŦƛŎƛ 

Extintors 
portàtils 

Necessaris 
En tots els edificis. Cada 15 m. 
Eficàcia extintor 21A 113B 

Si 

Alarma Necessària Si ƭΩƻŎǳǇŀŎƛƽ ŜȄŎŜŘŜƛȄ ŘŜ рлл ǇŜǊǎƻƴŜǎ Si 

Detecció 
ŘΩƛƴŎŜƴŘƛǎ  

Necessari Si la superfície construïda supera els 1000 m2. Si 

Polsadors Necessari 
Des  de qualsevol punt del centre fins arribar 
a un polsador no ha de superar els 25 m. 

Si 

Boques 
ŘΩƛƴŎŜƴŘƛ 
equipades 

Necessàries 

9ƴ ǘƻǘ ǊŜŎƛƴǘŜ ŘŜ ŘŜƴǎƛǘŀǘ ŘΩƻŎǳǇŀŎƛƽ ŜƭŜǾŀŘŀ 
per a més de 500 persones. En locals de risc 
elevat per sòlids, que serà de 45 mm, en 
superfícies de fins a 1000 m2. 

Si 

Enllumenat 
ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ 

Necessari 

En els recoǊǊŜƎǳǘǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΦ 
En els locals que alberguin equips regulats per 
reglaments específics, tals com calderes,  
ƳŀǉǳƛƴŁǊƛŀ ŘΩŀǇŀǊŜƭƭǎ ŜƭŜǾŀŘƻǊǎΣ ŜǘŎΦ 
A totes les escales, passadissos protegits i 
vestíbuls previs. 

Si 

Senyalització 
ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ 

Necessària 5Ωacord amb el RD 485/97 Si 

 

  Extintors 
Agent 

Càrrega 
Eficàcia 

  Equip Planta Agent Càrrega Eficàcia 

E01. Vestíbul Baixa Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E02. Sala exposicions Baixa Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E03. Habitació final sala exposicions Baixa CO2 5Kg. 89B 

E04. Accés ascensor posterior Baixa Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E05. Coordinació F&C Baixa Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E06. Espai de relació. Baixa Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E07. Magatzem exterior. Baixa Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E08. Accés principal planta primera Primera Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E09. Accés aules 11 i 12 Primera Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E10. Davant taller 18 Primera Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E11. Accés posterior planta primera Primera Pols ABC 6Kg. 27A 183B 
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E12. Magatzem 2 Primera Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E13. Accés principal planta segona Segona Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E14. Davant taller de cuina Segona Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E15. Davant despatx 3 Segona Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E16. Accés posterior a planta segona Segona Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E17. Accés principal planta tercera Tercera Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

9муΦ !ŎŎŞǎ ŀƭǎ ōǳŎǎ ŘΩŀǎǎŀƛƎ Tercera Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E19. Accés posterior planta tercera Tercera Pols ABC 6Kg. 27A 183B 

E20. Accés camerino Tercera CO2 5Kg. 89B 

E21. Sala màquines instal·lacions Tercera CO2 5Kg. 89B 

 
.ƻǉǳŜǎ ŘΩLƴŎŜƴŘƛ 9ǉǳƛǇŀŘŜǎ 
 

 .ƻǉǳŜǎ ŘΩLƴŎŜƴŘƛ 9ǉǳƛǇŀŘŜǎ 
Agent 

Càrrega 
Eficàcia 

  Equip Planta Tipus Observacions 
Eficàcia B01. Vestíbul accés planta baixa Baixa 25  

B02. Sala exposicions Baixa 25  

B03. Accés ascensor posterior Baixa 25  

B04. Magatzem exterior. Baixa 25  

B05. Accés principal primera planta Primera 25  

B06. Accés posterior primera planta Primera 25  

B07. Accés principal segona planta Segona 25  

B08. Accés posterior segona planta Segona 25  

B09. Accés principal tercera planta Tercera 25  

B10. Accés posterior tercera planta  Tercera 25  
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Altres equips 
 

  Equip Planta Tipus Observacions 
Eficàcia 

C01. Despatx informació Baixa Centraleta 
Equip de megafonia que permet 

missatges de veu. 

P01. Vestíbul accés planta baixa Baixa Polsador  

P02. Sala exposicions Baixa Polsador  

P03. Accés ascensor posterior Baixa Polsador  

P04. Magatzem exterior Baixa Polsador  

P05. Coordinació F&C Baixa Polsador  

S01. Vestíbul accés planta baixa Baixa Sirena  

S02. Sala exposicions Baixa Sirena  

S03. Accés ascensor posterior Baixa Sirena  

S04. Magatzem exterior Baixa Sirena  

P06. Accés principal primera planta Primera Polsador  

P07. Accés posterior primera planta Primera Polsador  

S05. Accés principal primera planta Primera Sirena  

S06. Accés posterior primera planta Primera Sirena  

P08. Accés principal segona planta Segona Polsador  

P09. Accés posterior segona planta Segona Polsador  

S08. Accés principal segona planta Segona Sirena  

S09. Accés posterior segona planta Segona Sirena  

P10. Accés principal tercera planta Tercera Polsador  

P11. !ŎŎŞǎ ōǳŎǎ ŘΩŀǎǎŀƛƎ Tercera Polsador  

P12. Accés posterior tercera planta Tercera Polsador  

P13. Accés camerino Tercera Polsador  

P14. Sala màquines instal·lacions Tercera Polsador  

S10. Accés principal tercera planta Tercera Sirena  

{ммΦ .ǳŎ ŘΩŀǎǎŀƛƎ м Tercera Sirena Senyal acústic i lluminós 

{мнΦ .ǳŎ ŘΩŀǎǎŀƛƎ н Tercera Sirena Senyal acústic i lluminós 

{моΦ .ǳŎ ŘΩŀǎǎŀƛƎ о Tercera Sirena Senyal acústic i lluminós 

S14. Accés posterior tercera planta Tercera Sirena  

S15. Accés camerino Tercera Sirena  

S16. Sala màquines instal·lacions Tercera Sirena Senyal acústic i lluminós 
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MITJANS HUMANS 
 

HORARI APROXIMAT 

tŜǊƝƻŘŜ ŘΩƻŎǳǇŀŎƛƽ Període de no ocupació 

Atenció al públic: 
De dilluns a divendres de 10:00 a 22:00 h 
Dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 22:00 h 
 
Entre el 24 de juny i 11 de setembre: 
De dilluns a divendres de 10:00 a 22:00 h 
 
9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŜŀƭƛǘȊŀǊ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘǎ ŦƻǊŀ ŘΩŀǉǳŜǎǘ ƘƻǊŀǊƛ 
sempre hi ha personal ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŀǘ mentre durin 
les activitats. 

[ŀ ǊŜǎǘŀ ŘΩƘƻǊŜǎ de dilluns a dissabtes i 
ŘƛǳƳŜƴƎŜǎ ƛ ƳŜǎ ŘΩŀƎƻǎǘΦ 

 {ΩŀŘƧǳƴǘŀ ǉǳŀŘǊŜ ŘΩŜƴǘƛǘŀǘǎ ǇǊŜǎŜƴǘǎ ŀƭ ŎŜƴǘǊŜ ƛ ƘƻǊŀǊƛǎ ŀǇǊƻȄƛƳŀǘǎ ŘΩƻŎǳǇŀŎƛƽ al final del present 
document. 
 
OBSERVACIONS I VALORACIÓ 
 
Revisar trimestralment els mitjans de protecció contra incendis (accessibilitat, senyalització, bon 
estat aparent i pressió ŘΩŜȄǘƛƴǘƻǊǎ ŘŜ Ǉƻƭǎ).  
 
La revisió la realitza trimestralment SEVIP sent la última revisió registrada del mes de maig del 
2016. 
 
Cal revisar ǇŜǊƛƼŘƛŎŀƳŜƴǘ Ŝƭ ŎƻǊǊŜŎǘŜ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴƭƭǳƳŜƴŀǘ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΦ  
 
El centre ŘƛǎǇƻǎŀ ŘŜ ŘŜǘŜŎǘƻǊǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛΣ ŘΩǳƴŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜǘŀ ǊŜŎŜǇǘƻǊŀ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ƛ ŀƳō ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ 
megafonia que permet transmetre missatges de veu. 
 
[Ŝǎ ŀƭŀǊƳŜǎ Řƛƴǎ Ŝƭǎ ōǳŎǎ ŘΩŀǎǎŀƛƎ i a la sala de màquines de les instal·lacions compten amb senyal 
acústic i lluminós. 
 
[ΩŀŎŎŞǎ ŀƭ ƎǊǳǇ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƽ ŘŜ ƭŜǎ ōƻǉǳŜǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛ ŜǉǳƛǇŀŘŜǎ Ŝǎ ǘǊƻōŀ ŀ ƭŀ ǘŜǊŎŜǊŀ ǇƭŀƴǘŀΣ ŀƭ Ŏƻǎǘŀǘ 
ŘŜ ƭΩŀǎŎŜƴǎƻǊ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊΦ 
 
9ǎ ŎƻƳǇǘŀ ŀƳō ǳƴŀ ŦŀǊƳŀŎƛƻƭŀ ŀ ƭŀ Ȋƻƴŀ ŘΩƛnformació de la planta baixa, una als camerinos del 
tercer pis, i dues farmacioles portàtils, una al primer i una al segon pis. 
 
Tant el número com el tipus de mitjans tècnics de detecció i lluita contra incendi, es consideren 
suficients i adequats per al ǘƛǇǳǎ ŘΩactivitats que es duen a terme a les instal·lacions. 
 
/ŀƭ ŦŜǊ ŀǊǊƛōŀǊ Ŝƭ ǇǊŜǎŜƴǘ Ǉƭŀ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŜǎ ŀ ŀǉǳŜƭƭŜǎ Ŝƴǘƛǘŀǘǎ ǉǳŜ ǊŜŀƭƛǘȊƛƴ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘǎ Řƛƴǎ Ŝƭ ŎŜƴǘǊŜΦ 
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INTRODUCCIÓ 
 
9ƭ ǇǊŜǎŜƴǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘŜŦƛƴŜƛȄ ƭŀ ǎŜǉǸŝƴŎƛŀ ŘΩŀŎǘǳŀŎƛƻƴǎ ǉǳŜ Ŝǎ ŘŜǎŜƴǾƻƭǳǇŜn per al control de les 
emergències, donant resposta a les preguntes: Què es farà?, Qui ho farà?, Quan?, Com?, On?. 
!ǉǳŜǎǘŜǎ ŀŎǘǳŀŎƛƻƴǎ ǎΩŀŘŜǉǳŀǊŀƴ Ŝƴ ǘƻǘ ƳƻƳŜƴǘ ŀ ƭŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŀǘ ŘŜƭǎ ƳƛǘƧŀƴǎ ƘǳƳŀƴǎ ƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭǎ 
existents en el conjunt del centre. 
 
CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 
En funció de la seva tipologia 
 
Malgrat la tipologia de perills que pot donar lloc a una emergència és molt variada, les actuacions a 
ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ ƛ ǉǳŜΣ ǇŜǊ ǘŀƴǘΣ Ŝƭ tƭŀ ŘΩ9ƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ŀǉǳƝ ŘŜǎŜƴǾƻƭǳǇŀǘ ŎƻƴǘŜƳǇƭŀΣ ǎƽƴΥ 

¶ Incendi 

¶ Emergència mèdica 

¶ Emergència ambiental en cas de vessament 
 
En funció de la gravetat 
En funció de la gravetat de les seves possibles conseqüències es classificaran en: 
 
/hb!¢ 5Ω9a9wD:b/L!  
;ǎ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ǉǳŜ Ǉƻǘ ǎŜǊ ŎƻƴǘǊƻƭŀǘ ƛ ŘƻƳƛƴŀǘ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ǎŜƴȊƛƭƭŀ ƛ ǊŁǇƛda pel personal i mitjans de 
protecció del local o dependència. 
 
EMERGÈNCIA PARCIAL  
;ǎ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ǉǳŜ ǇŜǊ ŀ ǎŜǊ ŘƻƳƛƴŀǘ ǊŜǉǳŜǊŜƛȄ ƭΩŀŎǘǳŀŎƛƽ ŘŜƭǎ ŜǉǳƛǇǎ ŜǎǇŜŎƛŀƭǎ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ŘŜƭ 
ǎŜŎǘƻǊΦ 9ƭǎ ŜŦŜŎǘŜǎ ŘŜ ƭΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ǇŀǊŎƛŀƭ ǉǳŜŘŀǊŀƴ ƭƛƳƛǘŀǘǎ ŀ ǳƴ ǎŜŎǘƻǊ ƛ no afectaran a altres 
sectors confrontants ni terceres persones. 
 
EMERGÈNCIA GENERAL  
;ǎ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ǉǳŜ ǇǊŜŎƛǎŀ ŘŜ ƭΩŀŎǘǳŀŎƛƽ ŘŜ ǘƻǘǎ Ŝƭǎ ŜǉǳƛǇǎ ƛ ƳƛǘƧŀƴǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽ ŘŜ ƭΩŜǎǘŀōƭƛƳŜƴǘ ƛ ŘŜ 
ƭΩŀƧǳŘŀ ŘŜ ƳƛǘƧŀƴǎ ŘŜ ǎƻŎƻǊǎ ƛ ǎŀƭǾŀƳŜƴǘ ŜȄǘŜǊƛƻǊǎΦ [ΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ƎŜƴŜǊŀƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀǊŁ ƭΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ŘŜ 
les persones. 
 
ACCIONS A EMPRENDRE EN CADA CAS 
 
ALARMA 
aƛǘƧŀƴœŀƴǘ ƭΩŀƭŀǊƳŀ Ŝǎ ǘǊŀƴǎƳŜǘ ƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀǘ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ŀƭǎ ƻŎǳǇŀƴǘǎ. 
[ΩƻǊŘǊŜ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ Ŝǎ ǘǊŀƴǎƳŜǘǊŁ verbalment. 
 
INTERVENCIÓ 
Es tracta de totes aquelles actuacions encaminades al control directe i sobre el terreny de les 
emergències. La intervenció serà realitzada pels components mobilitzats dels equips 
ŘΩŀǳǘƻǇǊƻǘŜŎŎƛƽΦ 
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RECOLZAMENT 
{ƽƴ ƻǇŜǊŀŎƛƻƴǎ ŎƻƳ Ŝƭ ǘŀƭƭ ŘŜ ǎǳōƳƛƴƛǎǘǊŀƳŜƴǘǎ ŜƴŜǊƎŝǘƛŎǎΣ ǎǳǇŜǊǾƛǎƛƽ ŘΩƛƴǎǘŀƭϊƭŀcions tècniques o 
ŘΩŀƭƎǳƴǎ ŜǉǳƛǇǎ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ƛ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽ ŀƭǎ ōƻƳōŜǊǎ Ŝƴ ǉǳŀƴ ŀ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭϊƭŀŎƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŜƴǘǎ 
en la zona afectada.  
 
 
9{¢w¦/¢¦w! 5Ω!¦¢htwh¢9//Lj 
 
9ǉǳƛǇǎ ŘΩŀǳǘƻǇǊƻǘŜŎŎƛƽΦ 5ŜƴƻƳƛƴŀŎƛƽ ƛ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ 
 
/ŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ 
 

/!t 5Ω9a9wD:b/L! SUPLENT SEGON SUPLENT 

ALBERT BATLLES SERGI ESPINOSA DAVID VALLVERDÚ 

 
[ŀ ǎŜǾŀ ŦǳƴŎƛƽ Şǎ ŘƻƴŀǊ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΣ ŀǾƛǎŀǊ ƭΩŀƧǳŘŀ ŜȄǘŜǊƛƻǊΣ ǊŜŀƭƛǘȊŀǊ Ŝƭ ǊŜŎƻƳǇǘŜ Ŧƛƴŀƭ  ƛ 
ƛƴŦƻǊƳŀǊ ƛ ŀǘŜƴŘǊŜ ƭΩŀƧǳŘŀ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ǉǳŀƴ ŀǊǊƛōƛΦ  
 
wŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ, intervenció i recolzament 
 
Els diferents responsables ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΣ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽ ƛ ǊŜŎƻƭȊŀƳŜƴǘ per a cada planta son. 
 

PLANTA RESPONSABLE SUPLENT 

BAIXA LLUÏSA MUÑOZ ARNAU PIQUE 

PRIMERA DAVID VALLVERDÚ LLUÏSA MUÑOZ 

SEGONA SERGI ESPINOSA DAVID VALLVERDÚ 

TERCERA PROFESSOR ESPAI JOE 
FORGA 

SERGI ESPINOSA 

 
 
La seva missió ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ és ŀƧǳŘŀǊ ŀ ǊŜŀƭƛǘȊŀǊ ƭΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ƻǊŘŜƴŀŘŀΣ ǊŜŀƭƛǘȊŀǊ ǳƴ 
recompte dels treballadors/es, visites, alumnes i informar al ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ŘŜ ƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ 
absències. 
 
La seva missió ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽ ƛ ǊŜŎƻƭȊŀƳŜƴǘ ŞǎΣ ǉǳŀƴ Ŝǎ Řƻƴŀ Ŝƭ ǎŜƴȅŀƭ ŘΩŀƭŀǊƳŀΣ ǊŜŀƭƛǘȊŀǊ ǳƴŀ 
ƛƴǎǇŜŎŎƛƽ Ǿƛǎǳŀƭ ŘŜƭ ŎŜƴǘǊŜΣ ǎŜƳǇǊŜ ǎŜƎǳƛƴǘ Ŝƭ ǎŜƴǘƛǘ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΣ ŘƛǊƛƎƛǊ-se al punt de reunió i 
informar al ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽΦ Si és possible, realitzarà el tall del subministrament 
elèctric. 
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Punt de reunió 
{ΩŜǎǘŀōƭŜix com a punt de reunió, el Parc davant la biblioteca Ignasi Iglesias ς Can Fabra situat 
entre els carrers Sant Adrià i Segre.  
 

 
9ǎ ǊŜŎƻƳŀƴŀ ǉǳŜΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ƻ ŘŜ ǎƛƳǳƭŀŎǊŜΣ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŘŜ ƭΩŀǘŜƴŜǳ IŀǊƳƻƴƛŀ ŀƳō ŀǊƳƛƭƭŀ 
ŘΩŀƭǘŀ Ǿƛǎƛōƛƭƛǘŀǘ ǊŜƎǳƭƛ Ŝƭ ǘǊŁƴǎƛǘ ŘŜƭ ŎŀǊǊŜǊ {ŀƴǘ !ŘǊƛŁ ǇŜǊ ŦŀŎƛƭƛǘŀǊ ƭΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ. 

 

Punt de reunió 
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INSTRUCCIONS  
 
GENERALS 
tǊŜǾŜƴŎƛƽ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛǎΦ 
aŀƴǘƛƴƎǳŜǳ ǎŜƳǇǊŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ƛ ƭŀ ƴŜǘŜƧŀΦ 
Recordeu que està prohibit fumar en tot el centre de treball. 
No apropeu focus intensos de calor a materials combustibles. 
No sobrecarregueu les preses de corrent connectant diferents aparells a la mateixa presa.  
No poseu vasos amb líquid sobre aparells electrònics o elèctrics. 
Inspeccioneu el vostre lloc de treball al final de la jornada laboral, procurant no deixar encesos 
aparells elèctrics no vitals. 
Si detecteu qualsevol anomalia que pugui afectar a la seguretat, comuniqueu-la al vostre 
responsable. 
Identifiqueu els mitjans de lluita contra incendiǎ ƛ ƭŜǎ ǾƛŜǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ŘŜ ƭŀ ǎŜǾŀ Ȋƻƴŀ ƛ 
familiaritzeu-vos-hi. 
 
!ŎǘǳŀŎƛƽ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΦ 
{ƛ ǳǎ ƛƴŘƛǉǳŜƴ ǇŜǊǎƻƴŀƭƳŜƴǘ ƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀǘ ŘΩŜǾŀŎǳŀǊΣ ŀƧǳŘŜǳ ŀ ǘǊŀƴǎƳŜǘǊŜ ƭΩŀƭŀǊƳŀΣ ƛ ŀƧǳŘŜǳ als 
alumnes que teniu assignats a sortir del centre de treball. 
Desconnecteu els equips al vostre càrrec que considereu prescindibles. 
Dirigiu-vos al punt de reunió.  
Si us trobeu amb alguna visita externa, acompanyeu-la fins al punt de reunió. 
En el punt de reunió feu un control dels treballadors, visites, alumnes i de les possibles absències.  
{ƛ ŘŜǘŜŎǘŜǳ ƭΩŀōǎŝƴŎƛŀ ŘΩŀƭƎun visita i/o company/a i/o alumne en aquest punt, indiqueu-la. 

 
!ŎǘǳŀŎƛƽ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛΦ 
Si descobriu un incendi actueu amb rapidesa però mantenint la calma. 
Si us trobeu capacitats i la intervenció no té perill, intenteu apagar el foc. 
Si el foc no es pot controlar: 
!ǾƛǎŜǳ ƭŀ ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ. 
Demaneu ajuda externa (Emergències 112) 
Sortiu del local i dirigiu-vos al punt de reunió. 
9ǎǇŜǊŜǳ Ŝƴ ƭƭƻŎ ǎŜƎǳǊ ƭΩŀǊǊƛōŀŘŀ ŘŜ ƭΩŀƧǳŘŀ ŜȄǘŜǊƛƻǊΦ 
En cap cas poseu en perill la vostra integritat física. 
Si us trobeu atrapats pel foc actueu seguint aquestes pautes: 
Eviteu la propagació del foc tancant portes. 
Tapeu les ranures amb draps, preferiblement mullats. 
Si la zona està plena de fum, desplaceu-vos a gates. 
BusquŜǳ ǳƴŀ ŦƛƴŜǎǘǊŀ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ŘŜǎ ŘΩƻƴ ǳǎ ǇǳƎǳƛƴ ǾŜǳǊŜΦ 
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Actuació davant una emergència mèdica. 
[ΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ƳŝŘƛŎŀ Ǉƻǘ ǎŜǊ ŜǎŘŜǾƛƴƎǳŘŀ ǇŜǊ ǳƴ ǇǊƻōƭŜƳŀ ŘŜ ƭŀ ǎŀƭǳǘ ŘŜƭ ǘǊŜōŀƭƭŀŘƻǊκŀ ƻ 
usuari/visita o bé ŀǊǊŜƭ ŘΩǳƴ ŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ ǘǊŜōŀƭƭ del treballador/a. 
En ambdós casos es seguiran les següents passes (P.A.S): 

1) Protegir. 

- Us assabentareu que tant la persona ferida com la que auxilia estiguin fora de perill. 

- aŀƛ ƳƻǳǊŜǳ ŀƭ ŦŜǊƛǘΣ ǘǊŜǘ ǉǳŜ ǇŜǊƛƭƭƛ ƭŀ ǎŜǾŀ ǾƛŘŀ ƻ ƭŀ ŘŜƭ ǉǳŜ ƭΩŀǳȄƛƭƛŀΦ 
2) Avisar. 
LƴŦƻǊƳŀǊŜǳ ŀƭ /ŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ƛ ŀƭǎ {ŜǊǾŜƛǎ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ όnúm. de telèfon 112) sobre: el 
ƭƭƻŎ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘΣ ǘƛǇǳǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘΣ ŦŜǊƛǘǎΣ Ŝƭ ǾƻǎǘǊŜ ǘŜƭŝŦƻƴ ƛ ƴƻƳΣ ŜǘŎΦ 

3) Socorre. 

- Mantindreu la calma. 

- 9ǎǇŜǊŀǊŜǳ ƭΩŀǊǊƛōŀŘŀ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘΣ ǎƛ ƴƻ ǘŜƴƛǳ ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘǎ ǎƻōǊŜ ǇǊƛƳŜǊǎ 
auxilis. 

- tŜǊ ŀ ƭΩŀŎǘǳŀŎƛƽ ŘŜ ǇǊƛƳŜǊǎ ŀǳȄƛƭƛǎ Ŝǎ ǎŜƎǳƛǊŁ Ŝƭ ǎŜƎǸŜƴǘ ŘƛŀƎǊŀƳŀΥ  
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Lb{¢w¦//Lhb{ /!t 5Ω9a9wD:b/L! 
 
!ŎǘǳŀŎƛƽ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŜvacuació. 
5ƻƴŜǳ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ (verbalment). 
Demaneu ajuda externa (emergències 112) 
Dirigiu-vos al punt de reunió (Parc davant la biblioteca Ignasi Iglesias ς Can Fabra) 
Un cop al punt de reunió: 

¶ Realitzeu el recompte final de les possibles absències. 

¶ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōǎŝƴŎƛŜǎΣ ƛƴǘŜƴǘŀǊ ŎƻƴŦƛǊƳŀǊ ǉǳŜ ƴƻ Ŝǎ ǘǊƻōƛƴ Řƛƴǎ ŘŜ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭϊƭŀŎƛƻƴǎΦ 

¶ Informeu-Ǿƻǎ ŘŜ ƭΩŜǎǘŀǘ ŘŜƭ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ǘǊeball. 
! ƭΩŀǊǊƛōŀŘŀ ŘŜ ƭΩŀƧǳŘŀ ŜȄǘŜǊƴŀΣ ƛƴŦƻǊƳŜǳ-los de la situació general. 
 
 

Lb{¢w¦//Lhb{ w9{thb{!.[9{ 5Ω9±!/¦!/Lj, INTERVENCIÓ I RECOLZAMENT 
 
!ŎǘǳŀŎƛƽ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΦ  
Quan sentiu ƭΩŀǾƝǎ ŘΩŀƭŀǊƳŀΥ 
Acompanyeu a les visites i/o alumnes al vostre càrrec al punt de reunió.  
Realitzeu el recompte dels treballadors i possibles visites i alumnes. 
Informeu a la ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŜǎ ŘŜ ƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ŀōǎŝƴŎƛŜǎΦ 
Espereu instruccions de la ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΦ 
 
!ŎǘǳŀŎƛƽ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛΦ Quan sentiu ƭΩŀǾƝǎ ŘΩŀƭŀǊƳŀΥ 
Realitzeu una inspecció visual del centre seguint el ǎŜƴǘƛǘ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ŘŜǎ ŘΩƻƴ ǳǎ ǘǊƻōŜǳΦ 
Realitzeu les funcions de recolzament necessàries (tall de subministraments energètics, etc.) en 
funció de les circumstàncies. 
No poseu mai en perill la vostra integritat física. En cas de no poder realitzar aquesta inspecció 
dirigiu-vos directament al punt de reunió per la porta més propera. 
Dirigiu-vos al punt de reunió. 
Espereu instruccions de la ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΦ 
 

!W¦59{ 9·¢9wb9{ 9b /!{ 5Ω9a9wD:b/L!Υ 
 

  DŜƴŜǊŀƭ ŘΩurgències / emergències 112 
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INSTRUCCIONS EN CAS DE VESSAMENT: 
En cas de vessament de substancia perillosa es descriu en aquest diagrama de flux i sempre segons 

determini fitxa de seguretat/etiqueta del producte 
  

 

 

 

 

VESSAMENT DE 
SUBSTÀNCIA 
PERILLOSA 

CONÈIXER LA 
NATURALESSA DEL 

PRODUCTE 

TOT EL PERSONAL 

PARAR EL VESSAMENT EN EL 
SEU ORIGEN 

PERS. DETECTA EMERGÈNCIA 

EVITAR QUE EL VESSAMENT 
SôESTENGUI PER ZONES 

ANNEXES I NO ARRIBI A LA 
XARXA DE SANEJAMENT 

PERS. DETECTA 
EMERGÈNCIA 
ôEMERGĈNCIA 

RECOLLIR EL VESSAMENT 
AMB EL MATERIAL OPORTÚ 

PERS. DETECTA 
EMERGÈNCIA 
LôEMERGĈNCIA 

FI DE LôEMERGENCIA. 
AVALUACIÓ DE LA 

SITUACIÓ SUCCEIDA 

RESP. MEDI AMBIENT 
AMBIENTAL 

RESTRINGIR LA 
ZONA AFECTADA 

PERS. QUE DETECTA 
LôEMERGĈNCIA 

EQUIPAR-SE  AMB ELS EPIôs 
CORRESPONENTS, SI SôESCAU 

PERS. DETECTA EMERGÈNCIA 
LôEMERGĈNCIA EPIôs: 

ÅGUANTS 
ÅULLERES 
ÅETC. 

FITXA DE SEGURETAT, 
ETIQUETA DEL PRODUCTE, 
ETC. 

GESTIONAR CORRECTAMENT 
ELS RESIDUS EMPRATS PER 
RECOLLIR EL VESSAMENT 

PERS. DETECTA 
EMERGÈNCIA 
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RESPONSABILITAT 

Serà responǎŀōƛƭƛǘŀǘ ŘŜƭ ǘƛǘǳƭŀǊ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŀǘ ƭŀ LƳǇƭŀƴǘŀŎƛƽ ŘŜƭ tƭŀ ŘΩ9ƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ǎŜƎƻƴǎ Ŝƭǎ ŎǊƛǘŜǊƛǎ 
establerts en aquest document. 
¢ŀƭ ŎƻƳ ŜǎǘŁ ǇǊŜǾƛǎǘ Ŝƴ ƭŀ ƭŜƎƛǎƭŀŎƛƽ ǾƛƎŜƴǘΣ ǘƻǘ Ŝƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊŜǎŀ ŜǎǘŁ ƻōƭƛƎŀǘ ŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊ Ŝƴ 
Ŝƭǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŀǳǘƻǇǊƻǘŜŎŎƛƽΦ 
 
MITJANS TÈCNICS DE PROTECCIÓ 

Les instal·lacions, tant les de protecció contra incendis, com les que són susceptibles dΩocasionar-lo, 
estaran sotmeses a les condicions generals de manteniment i ús establertes en la legislació vigent i 
en la Codi Tècnic de lΩ9ŘƛŦƛŎŀŎƛƽ. 

;ǎ ƻōƭƛƎŀǘƻǊƛ ŘƻǘŀǊ ƭΩŜǎǘŀōƭƛƳŜƴǘ ŘŜ ǘƻǘŜǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭϊƭŀŎƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊŜǾŜƴŎƛƽ ǉǳŜ ŎŀƭƎǳƛΦ 
 
MITJANS HUMANS 

{ΩŜŦŜŎǘǳŀǊŀƴ ǊŜǳƴƛƻƴǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŜǎ ǇŜǊ ŀ ǘƻǘǎ Ŝƭǎ ŜƳǇƭŜŀǘǎ ŘŜ ƭΩŜǎǘŀōƭƛƳŜƴǘΣ ƻƴ ǎΩŜȄǇƭƛŎŀǊŁ Ŝƭ tƭŀ 
ŘΩ9ƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ƛ Ŝǎ ƭƭƛǳǊŀǊŁ ŀ ŎŀŘŀǎŎǳƴ ŘΩŜlls un document amb les consignes generals. 

 
SIMULACRES 

¦ƴ ǎƛƳǳƭŀŎǊŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜƛȄ Ŝƴ ƭΩŀŎǘǳŀŎƛƽ ŦƛƴƎƛŘŀ ŘŜƭ tƭŀ ǇŜǊ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀǊ ƭŀ ŎƭŀǊŜŘŀǘ ŘŜ ƭŜǎ ƛƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴǎ ƛ Ŝƭ 
ǘŜƳǇǎ ǉǳŜ Ŝǎ ǘǊƛƎŀǊƛŀ ŀ ŀǾƛǎŀǊ ƛ ŜǾŀŎǳŀǊ ƭΩŜŘƛŦƛŎƛΦ 

Es realitzaran simulacres de forma periòdiŎŀ ǇŜǊ ǘŀƭ ŘŜ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊ ƭΩŜŦŜŎǘƛǾƛǘŀǘ ŘŜƭ Ǉƭŀ ƛ ŘŜǘŜŎǘŀǊ-ne 
possibles punts de millora. 

Un cop realitzat el simulacre es realitzarà un informe de conclusions. 
 
twhDw!a! 5ΩLat[!b¢!/Lj 

1. 5ƛǎǘǊƛōǳŎƛƽ ŘŜ ƭŜǎ ƛƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘǳŀŎƛƽ ŀƭǎ ǘǊŜōŀƭƭŀŘƻǊǎΦ 

2. Dotació dels mitjans tècnics necessaris. 

3. wŜŀƭƛǘȊŀŎƛƽ ŘΩǳƴ ǇǊƛƳŜǊ ǎƛƳǳƭŀŎǊŜΦ 
   
PROGRAMA DE MANTENIMENT 

Es prepara un programa anual amb les següents activitats:   

wŜǾƛǎƛƽ ŘŜƭ Ǉƭŀ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΦ 
Formació periòdica dels treballadors. 
Manteniment de les instal·lacions susceptibles de provocar un incendi (instal·lació elèctrica)  
Manteniment de les instal·lacions dΩŜȄǘƛƴŎƛƽ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛǎ ǎŜƎƻƴǎ ƭΩŜǎǘŀōƭŜǊǘ ŀ ƭŀ ƭŜƎƛǎƭŀŎƛƽ ǾƛƎŜƴǘΦ 
Inspeccions de seguretat.  
{ƛƳǳƭŀŎǊŜǎ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΦ 
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INVESTIGACIÓ DE SINISTRES 

En cas de produir-se una emergència: 

¶ 9ǎ ǊŜŀƭƛǘȊŀǊŁ ǳƴ ƛƴŦƻǊƳŜ ƻƴ ǎΩƛŘŜƴǘƛŦƛǉǳƛ ƭΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ǇǊƻŘǳƠŘŀΣ Ŝƭǎ Ǉŀǎǎƻǎ ǎŜƎǳƛǘǎΣ ǎƛ ǎΩƘŀƴ 
ŎƻƳǇƭŜǊǘ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ŜŦŜŎǘƛǾŀ ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŀŎƛƻƴǎ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀŘŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊŜǎŜƴǘ Ǉƭŀ ƛ ǎƛ ǎΩƘŀƴ 
detectat punts de millora.  

¶ {ΩŀƴŀƭƛǘȊŀǊŁ Ŝƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘ ŘŜ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴŜǎ ƛ ƭΩŜŦŜŎǘƛǾƛǘŀǘ ŘŜƭǎ ƳƛǘƧŀƴǎ ƳŀǘŜǊƛŀƭǎΦ 

¶ 9ǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǊŁ Ŝƭ tƭŀ ŘΩ9ƳŜǊƎŝƴŎƛŀ Ŝƴ Ŏŀǎ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛΦ 

¶ Es verificarà que tots els equips i materials ŜƳǇǊŀǘǎ Ŝƴ ƭΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ es trobin en bon 
estat i es substituiran o reposaran aquells que hagin estat ŜƳǇǊŀǘǎ ƻ ǉǳŜ ǎΩƘŀƎƛƴ ŜȄƘŀǳǊƛǘ 
(extintors, contingut de farmaciola, etc.). 
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LƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴǎ ǇŜǊ ŀƭ /!t 5Ω9a9wD:b/L! 

/!t 5Ω9a9wD:b/L! SUPLENT SEGON SUPLENT 

ALBERT BATLLES SERGI ESPINOSA DAVID VALLVERDÚ 
 

ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA 
Rebrà la comunicació dŜ /ŜƴǘǊŀƭŜǘŀ ƛκƻ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ǉǳŜ ŘŜǘŜŎǘŀ ŘΩƛƴŎƛŘŝƴŎƛŀΦ  
{ΩƛƴŦƻǊƳŀǊŁ ōǊŜǳƳŜƴǘ ƛ es desplaçarà, si cal, fins al LLOC DE L'EMERGÈNCIA. 
El ǎǳǇƭŜƴǘ ŘŜƭ ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΣ ƻ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ǉǳŜ ŀǉǳŜǎǘ ŘŜǎƛƎƴƛΣ ǊƻƳŀƴŘǊŁ ŀ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜǘŀ ǇŜǊ ǎƛ ǎΩƘŀ 
ŘΩŀǾƛǎŀǊ ŀƭǎ ǎŜǊǾŜƛǎ ŘΩŀƧǳǘ ŜȄǘŜǊƛƻǊǎ ƻ ŀƭǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΣ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽ ƛ ǊŜŎƻƭȊŀƳŜƴǘΦ 
/ƻƴŦƛǊƳŀǊŁ ƭΩ9ƳŜǊƎŝƴŎƛŀΣ ŀǾŀƭǳŀƴǘ Ŝƭ ǇŜǊƛƭƭ ƛ ŎƻƴŜƛȄŜƴǘ ƭŜǎ ŀŎŎƛƻƴǎ ǇƻǊǘŀŘŜǎ ŀ ǘŜǊƳŜ Ŧƛƴǎ ŀƭ ƳƻƳŜƴǘΣ ƛ Ƙƻ 
comunicarà a CENTRALETA. 

Decidirà SI CAL EVACUAR les instal·lacions. 
CoƻǊŘƛƴŀǊŁ ƭΩŀŎǘǳŀŎƛƽ ŘŜƭǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΣ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽ ƛ ǊŜŎƻƭȊŀƳŜƴǘ. 
5ŜŎƛŘƛǊŁ ǎƛ Ŏŀƭ ƻ ƴƻ ǘǊŀƴǎƳŜǘǊŜ ƭΩŀƭŀǊƳŀ ŀƭǎ {ŜǊǾŜƛǎ tǵōƭƛŎǎ ŘΩ9ȄǘƛƴŎƛƽ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛǎΣ Ŝƴ ŦǳƴŎƛƽ ŘŜ ƭŀ ƎǊŀǾŜǘŀǘΣ ƛ 
els informarà i assessorarà quan sigui necessari. 
Rebrà el resultaǘ ŘŜƭ ǊŜŎƻƳǇǘŜ ǇŜǊ ǇŀǊǘ ŘŜƭǎ wŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩ9ǾŀŎǳŀŎƛƽ, Intervenció I Recolzament. 
5ƻƴŀǊŁ ǇŜǊ ŦƛƴŀƭƛǘȊŀŘŀ ƭΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΣ ŎƻƴƧǳƴǘŀƳŜƴǘ ŀƳō Ŝƭǎ {ŜǊǾŜƛǎ tǵōƭƛŎǎ ŘΩ9ȄǘƛƴŎƛƽΣ ƛ Ƙƻ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŁ ŀƭǎ 
wŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩ9ǾŀŎǳŀŎƛƽ ǉǳŜ Ŝǎ ǘǊƻōŀǊŀƴ ŀƭ tǳƴǘ ŘŜ wŜǳƴƛƽΦ 

AL FINALITZAR L'EMERGÈNCIA 
Investigarà, conjuntament amb la responsable de prevenció de riscos laboralsΣ ƭŜǎ ŎŀǳǎŜǎ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ƻ 
sinistre. 
Avaluarà els danys produïts i la seva incidència en el correcte funcionament del Sector afectat, 
complimentant ƭΩInforme - registre de simulacres i emergències. 
Proposarà les mesures correctores/ preventives adients, i participarà en el seu seguiment. 

EN EL DIA A DIA 
±ŜǘƭƭŀǊŁ ǇŜǊǉǳŝ ƭŜǎ ǾƛŜǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ŜǎǘƛƎǳƛƴ ƭƭƛǳǊŜǎ ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜǎ 
Vetllarà perquè els elements de protecció (extintors, ...) estiguin accessibles 
±ŜǘƭƭŀǊŁ ǇŜǊǉǳŝ Ƙƛ ƘŀƎƛ ǳƴŜǎ ōƻƴŜǎ ŎƻƴŘƛŎƛƻƴǎ ŘΩƻǊŘǊŜ ƛ ƴŜǘŜƧŀΦ 
Comunicarà qualsevol incidència a la RPRL 

 
En cas d'Emergència, el Cap d'Emergència té plenes atribucions (per sobre de Direcció) per a 
disposar del personal, equips i mitjans que consideri necessaris per al millor desenvolupament de 
les seves funcions. 
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LƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴǎ ǇŜǊ ŀƭǎ w9{thb{!.[9{ 5Ω9±!/¦!/Lj Lb¢9w±9b/Lj L 
RECOLZAMENT. 
9ƭǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΣ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽ ƛ ǊŜŎƻƭȊŀƳŜƴǘ ǇŜǊ ŀ ŎŀŘŀ Ǉƭanta son. 
 

PLANTA RESPONSABLE SUPLENT 

BAIXA LLUÏSA MUÑOZ ARNAU PIQUE 

PRIMERA DAVID VALLVERDÚ LLUÏSA MUÑOZ 

SEGONA SERGI ESPINOSA DAVID VALLVERDÚ 

TERCERA PROFESSOR ESPAI JOE 
FORGA 

SERGI ESPINOSA 

 

ACTUACIÓ 9b /!{ 5Ω9a9wD:b/L!Υ 
Doneu avís a centraleta o aƭ ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ƛƴŘƛŎŀƴǘΥ 

- [ƭƻŎ ŘŜ ƭΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΦ 
- ¢ƛǇǳǎ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΦ 
- Presència tipologia de ferits. 

EN CAS 5Ω9±!/¦!/LjΥ 
5ŜǎōƭƻǉǳŜƎŜǳ ƭŜǎ ǾƛŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ que estiguin bloquejades o suposin un perill, o feu servir les vies 
ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎΦ 
Conduïu les persones que es trobin a la vostra àrea de responsabilitat ŎŀǇ ŀ ƭŜǎ ǾƛŜǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΣ ŎƻƴǘǊƻƭŀƴǘ ǉǳŜ 
ƭΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ Ŝǎ ŦŀŎƛ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ƻǊŘŜƴŀŘŀΣ ƛ ŜǾƛǘŀƴǘ  ǉǳŜ Ŝǎ ǇǊƻŘǳŜƛȄƛƴ ŀƎƭƻƳŜǊŀŎƛƻƴǎ ŀ ƭŜǎ ǎƻǊǘƛŘŜǎ ƻ ŀ ǇǊƻǇ ŘΩŜƭƭŜǎΦ 
Comproveu, revisant totes les dependències de la vostra zona, que no resten persones a dins, sent els últims a 
sortir de la planta o del sector. 
Assegureu-vos que totes les portes queden tancadesΣ ǇŜǊ ǘŀƭ ŘΩŀƠƭƭŀǊ Ŝƭ ŦƻŎ ŀ ƭŀ ƳŜƴƻǊ ŁǊŜŀ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ Ǌeduint la 
ǉǳŀƴǘƛǘŀǘ ŘΩŀƛǊŜΣ ǎǳŦƻŎŀƴǘ-lo i retardant la seva propagació. 
Dirigiu-vos al punt de reunió. 
Un cop al punt de reunió, realitzeu el recompte de personal de la vostra planta i comuniqueu les possibles 
incidènciŜǎ ŀƭ ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ 

QUAN FINALITZL [Ω9a9wD:b/L! 
Coordineu la tornada del personal a les instal·lacions un cop la /ŀǇ ŘΩ9ƳŜǊƎŝƴŎƛŀ Ƙƻ ƛƴŘƛǉǳƛΦ 
LƴŦƻǊƳŜǳ ŘŜƭǎ ƛƴŎƛŘŜƴǘǎ ǉǳŜ ǘƛƴƎǳƛƴ ƭƭƻŎ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǊŜŀƭƛǘȊŀŎƛƽ ŘŜ ǎƛƳǳƭŀŎǊŜǎΣ ǇŜǊ ǘŀƭ ŘΩŜƳǇǊŜƴŘǊŜ ƳŜǎǳǊŜǎ 
correctores. 

EN EL DIA A DIA 
Vetllareu pŜǊǉǳŝ ƭŜǎ ǾƛŜǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ŜǎǘƛƎǳƛƴ ƭƭƛǳǊŜǎ ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜǎ 
Vetllareu perquè els elements de protecció (extintors, ...) estiguin accessibles 
±ŜǘƭƭŀǊŜǳ ǇŜǊǉǳŝ Ƙƛ ƘŀƎƛ ǳƴŜǎ ōƻƴŜǎ ŎƻƴŘƛŎƛƻƴǎ ŘΩƻǊŘǊŜ ƛ ƴŜǘŜƧŀΦ 
Comunicareu qualsevol incidència a la responsable de prevenció de riscos laborals 
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Instruccions per als TALLERISTES, FORMADORS I PROFESSORS 

!/¢¦!/Lj 9b /!{ 5Ω9a9wD:b/L!Υ 
Si detecteu una emergència dƻƴŜǳ ŀǾƝǎ ŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜǘŀ ƻ ŀƭ ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ƛƴŘƛŎŀƴǘΥ 

- [ƭƻŎ ŘŜ ƭΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΦ 
- Tipǳǎ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΦ 
- Presència i tipologia de ferits. 

!/¢¦!/Lj 9b /!{ 5Ω9±!/¦!/LjΥ  
1. !ƎŀŦŜǳ Ŝƭ ƭƭƛǎǘŀǘ ŘΩŀǎǎƛǎǘŝƴŎƛŀΦ 
2. LƴŘƛǉǳŜǳ ŀ ǘƻǘǎ Ŝƭǎ ŀƭǳƳƴŜǎ ǉǳŜ ǎΩƘŀƴ ŘŜ ŘƛǊƛƎƛǊ ŀƭ Ǉǳƴǘ ŘŜ ǊŜǳƴƛƽ ǎƛǘǳŀǘ ŀƭ ǇŀǊŎ ŘŀǾŀƴǘ ƭŀ 

biblioteca Ignasi Iglesias -Can Fabra (entre els carrers Sant Adrià i Segre). 
3. !ƧǳŘŜǳ ŀ ǊŜŀƭƛǘȊŀǊ ƭΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ŘŜƭǎ ǳǎǳŀǊƛǎ ǉǳŜ Ŝǎǘŀƴ ŀƭ ǾƻǎǘǊŜ ŎŁǊǊŜŎΦ 
4. No utilitzeu els ascensors. 
5. 5ǳǊŀƴǘ Ŝƭ ǊŜŎƻǊǊŜƎǳǘ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽΣ ǾŜǊƛŦƛǉǳŜǳ ǉǳŜ ƴƻ ǉǳŜŘŀ ƴƛƴƎǵ ŀ ƭŀ ǾƻǎǘǊŀ Ǉƭŀƴǘŀ ǎŜƴǎŜ 

posar la vostra integritat en perill. 
6. Si sou els últims en sortir, tanqueu portes i finestres, però no amb clau. 
7. Dirigiu-vos al punt de reunió. 
8. Passeu llista per verificar que ha sortit tothom i comuniqueu-Ƙƻ ŀƭ ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΦ 

v¦!b CLb![L¢½L [Ω9a9wD:b/L! 
Coordineu la tornada del personal a les instal·lacions un cop el /ŀǇ ŘΩ9ƳŜǊƎŝƴŎƛŀ Ƙƻ ƛƴŘƛǉǳƛΦ 
LƴŦƻǊƳŜǳ ŘŜƭǎ ƛƴŎƛŘŜƴǘǎ ǉǳŜ ǘƛƴƎǳƛƴ ƭƭƻŎ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǊŜŀƭƛǘȊŀŎƛƽ ŘŜ ǎƛƳǳƭŀŎǊŜǎΣ ǇŜǊ ǘŀƭ ŘΩŜƳǇǊŜƴŘǊŜ ƳŜǎǳǊŜǎ 
correctores. 

EN EL DIA A DIA 
±ŜǘƭƭŀǊŜǳ ǇŜǊǉǳŝ ƭŜǎ ǾƛŜǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ ŜǎǘƛƎǳƛƴ ƭƭƛǳǊŜǎ ŘΩƻōǎǘŀcles. 
Vetllareu perquè els elements de protecció (extintors, alarmes, ...) estiguin accessibles. 
±ŜǘƭƭŀǊŜǳ ǇŜǊǉǳŝ Ƙƛ ƘŀƎƛ ǳƴŜǎ ōƻƴŜǎ ŎƻƴŘƛŎƛƻƴǎ ŘΩƻǊŘǊŜ ƛ ƴŜǘŜƧŀΦ 
Comunicareu qualsevol incidència a la responsable de prevenció de riscos laborals ƻ ŀƭ ŎŀǇ ŘΩŜmergència. 

PUNT DE REUNIÓ:  
Parc davant biblioteca Ignasi Iglesias 

 

TELÈFON CENTRALETA: 93 256 60 85 
 

¢9[:Chb D9b9w![ 5Ω9a9wD:b/L9{Υ112 
 
/!t 5Ω9a9wD:b/L!Υ Albert Batlles. 
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ah59[ 5Ω!±L{ ![ 112 

¢ǊǳŎƻ ŘŜ ƭΩŀǘŜƴŜǳ ƭΩIŀǊƳƻƴƛŀ a Barcelona, dins el recinte Fabra i Coats de Sant Andreu 

Hi ha una emergència per ώƛƴŘƛŎŀǊ ǘƛǇǳǎ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀϐ  

[ΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ Ŝǎ ǘǊƻōŀ ŀ la planta [indicar ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀ ƛ ŜǎǇŀƛ ŘŜ ƭΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ] 

[ΩŀŎŎŞǎ ŀƭ ŎŜƴǘǊŜ Ŝǎ ǘǊƻōŀ ŀ [indicar localització o adreça / pel carrer Sant Adrià 20]  

Pel que fa al nombre de ferits:  No se sap que hi hagi algú ferit. / Se sap que hi ha [indicar el 
nombre, si es sap] ferits a [indicar localització i estat] 

Pel que fa a danys materials: No se sap quins danys materials hi ha. / Està afectat/da [descriure 
els elements / sectors / instal·ƭŀŎƛƻƴǎ ŀŦŜŎǘŀŘŜǎ ǇŜǊ ƭΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀϐ  

9ƭǎ ŜǉǳƛǇǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽ ŘŜƭ ŎŜƴǘǊŜ Ŝǎǘŀƴ ŀŎǘǳŀƴǘ ǇŜǊ ŎƻƴǘǊƻƭŀǊ ƭΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ κ ƴƻ ǘŜƴƛƳ ŜǉǳƛǇǎ 
ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽ ŀŘƛŜƴǘǎΦ 

Tenim un risc addicional degut a [indicar raó]  

Estic trucant des del telèfon [indicar el telèfon i a ser possible un mòbil]  
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¢9[:Chb{ 5Ω9a9wD:b/L9{ 5Ω!W¦5! 9·¢9wb! 

{ŜǊŁ Ŝƭ ŘƛǊŜŎǘƻǊƛ ŘŜ ǘŜƭŝŦƻƴǎ ŜȄǘŜǊƴǎ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀΣ ŀ ǘŜƴƛǊ ǎŜƳǇǊŜ ǇǊŜǎŜƴǘΣ ŀŎǘǳŀƭƛǘȊŀǘ ƛ 
ƭƻŎŀƭƛǘȊŀǘ ǇŜƭ ŎŀǇ ŘΩŜƳŜǊƎŝƴŎƛŀ ƛ Ŝƭ ǎŜǳ ǎǳǇƭŜƴǘΦ 

NÚMERO GENERAL EMERGÈNCIES                          112 
Urgències sanitàries 061 / 932 747 955 CUAP c/ Fernando Pessoa 47 

Parc de bombers de Sant Andreu 080 / 932 539 172 Avinguda Rio de Janeiro 80 

aƻǎǎƻǎ ŘΩ9ǎǉǳŀŘǊŀ 088 / 933 618 800 Passeig Torras i Bages 141 

Guardia Urbana de Barcelona 092 / 932 563 070 c/ Sagrera 179 

Cuerpo Nacional de Policía  933 454 065 c/ Gran de Sant Andreu 399 

Ajuntament de Barcelona 934 027 000 OAC c/ Segre 24 

Consell Municipal Districte Sant Andreu 934 024 000 tƭŀœŀ ŘΩhǊŦƛƭŀ м 

Direcció General de trànsit (DGT) 900 123 505  

Informació Meteorològica 807 170 365  

Informació general 012  

aǳǘǳŀ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ FREMAP 934335610 c/ Mallorca 603 

 

TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVEIS I MANTENIMENT 

Companyia 
Nom de la persona / 

centre 
Telèfon central / 

General 
URGÈNCIES / FESTIUS 

MANTENIMENT 
CENTRALITZAT 

Districte de Sant 
Andreu Gemma Ruíz 

932 919 682  

MANTENIMENT ALDAGO 647 504 923 678 509 874 

ASCENSOR  ERSCE 934 216 300 932 906 857 

9v¦Lt{ 5Ω9·¢Lb/Lj  SEVIP 
902 500 130 / 934 

856 104 
 

ALARMA    
 

OBSERVACIONS: 
Electricitat planta baixa, primer pis i segon pis: El quadre central dels llums es troba a la part 
ǇƻǎǘŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭΩƛƭƭŀ ŘŜ ǎŜǊǾŜƛǎ de cada planta, al costat de la sala de neteja. 
Electricitat tercer pis: El quadre central dels llums es troba davant del magatzem de so. 
Aigua: La clau de l'aixeta principal es troba ŀ ƭΩŀŎŎŞǎ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀ ǇǊƛƳŜǊŀΣ ǎŀƭŀ Ƨǳƴǘ ŀ 
ƭΩŀǎŎŜƴǎƻǊ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊΦ  
Climatització: els equips es troben a la sala de màquines del tercer pis. 
/ŜƴǘǊŀƭ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΥ Es troba Řƛƴǎ Ŝƭ ŘŜǎǇŀǘȄ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽ ŘŜ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀ ōŀƛȄŀΦ 
Sistema de megafonia: 9ǎ ǘǊƻōŀ Řƛƴǎ Ŝƭ ŘŜǎǇŀǘȄ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽ ŘŜ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀ ōŀƛȄŀΦ 
Comunicacions: w!/Σ ƭƝƴƛŜǎ ŘŜ ŘŀŘŜǎΣ ŘΩŀǎŎŜƴǎƻǊ ƛ ŀƭŀǊƳŜǎ es troba a la tercera planta, al costat de 
ƭΩŀǎŎŜƴǎƻǊ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊΦ 
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Caldrà actualitzar la informació dels planols quan es produeixin modificacions dels equips, instal·lacions o Ŝƭǎ ǊŜŎƻǊǊŜƎǳǘǎ ŘΩŜǾŀŎǳŀŎƛƽ. 
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PLANTA BAIXA 
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PRIMERA PLANTA 
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 SEGONA PLANTA 

  

 


